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WARNUNG
Für die Sicherheit von Personen ist es 
wichtig, folgende Punkte unbedingt zu be-
achten!

 Kinder dürfen nicht mit den Bedienelementen der Steu-
erung oder Fernsteuerung spielen! Bewahren Sie Fern-
steuerungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

 Stellen Sie sicher, dass sich im Fahrbereich der ange-
triebenen Teile (Jalousie, Raffstoren, etc.) keine Perso-
nen oder Gegenstände befinden!

 Trennen Sie das Gerät von der Versorgungsspannung, 
wenn Reinigungs- oder andere Wartungsarbeiten durch-
geführt werden müssen!

Funktion des Sonnenschutzaktors
Die Software-Funktionen der KNX Sonnenschutzaktoren 
finden Sie im Software-Handbuch (Art.-Nr. 2014 787) aus-
führlich beschrieben. Das Handbuch und die Produktdaten-
bank des Sonnenschutzaktors können Sie unter  
www.warema.de herunterladen.

Montage
Führen Sie einen Schlitzschraubendreher (Empfehlung: 
Klinge 3,0 - 4,0mm) in die jeweilige Deckelöffnung ein 
(Abb. 3) und hebeln Sie den Klappdeckel vorsichtig auf. 
Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Öffnung des 
Deckels. Wenn beide Verrastungen gelöst sind, lässt
sich der Deckel aufklappen. Den zweiten Deckel können 
Sie auf die gleiche Weise öffnen. Alternativ kann die AP-
Variante auch auf einer Hutschiene (TH 35-15) montiert 
werden. 

Elektrischer Anschluss
Eine bauseitige Schutzeinrichtung (Sicherung) und Trenn-
vorrichtung zum Freischalten der Anlage muss vorhanden 
sein.
Der elektrische Anschluss erfolgt nach umseitigem An-
schlussplan (Abb. 4), der Anschluss an das KNX Bussys-
tem sowie der Antriebe erfolgt mit Federkraftklemmen, die 
Zuleitungen sind als Schraubklemmen ausgeführt. 

Allgemeines

Abb. 1 KNX SA 4MDC.8 AP

Der KNX SA 4MDC.8 AP Sonnenschutzaktor ist ein Gerät 
zur zentralen Bedienung von bis zu vier Sonnenschutzan-
trieben 24 V DC Polwendeschaltung mit 8 Tastereingän-
gen.
Die Bedienung erfolgt über ein KNX Bussystem. Die Ver-
sorgung des Sonnenschutzaktors und der Antriebe erfolgt 
mit 24 V DC.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der KNX SA 4MDC.8 AP wurde zur Steuerung von Sonnen-
schutzeinrichtungen entwickelt. Bei Einsatz außerhalb des 
in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszwecks ist 
die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Sicherheitshinweise

WARNUNG
Die elektrische Installation (Montage) / 
Demontage muss nach VDE 0100 bzw. den 
gesetzlichen Vorschriften und Normen des 
jeweiligen Landes durch eine zugelassene 
Elektrofachkraft erfolgen. Diese hat die 
beigefügten Montagehinweise der mitgelie-
ferten Elektrogeräte zu beachten.

WARNUNG
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrlo-
ser Betrieb nicht möglich ist, darf das Ge-
rät nicht in Betrieb genommen bzw. muss 
es außer Betrieb gesetzt werden. Diese 
Annahme ist berechtigt,

	 		wenn das Gehäuse oder die Zuleitungen 
Beschädigungen aufweisen, 

 	das Gerät nicht mehr arbeitet.

Gültig ab  
1. Mai 2023
Für künftige Verwendung 
aufbewahren.

Installationsanleitung
KNX SA 4MDC.8 AP

http://www.warema.de
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Inbetriebnahme
Nach Abschluss der Montagearbeiten und dem Anlegen 
der Versorgungsspannungen können die angeschlossenen 
Antriebe über eine App per Bluetooth überprüft werden.
Eine detaillierte Beschreibung zur weiteren Inbetriebnahme 
finden Sie im KNX-Softwarehandbuch (Art.nr. 2014 787).

Lokale Bedienung
Die App zur Bedienung des KNX Sonnenschutzaktors fin-
den Sie im Apple AppStore und im Google Play Store.
Laden Sie diese auf Ihr Smartphone herunter.
Nach dem Start der App, wird im Umkreis nach WAREMA 
Sonnenschutzaktoren gescannt. Verfügbare Aktoren wer-
den angezeigt und können bedient werden. 

Die Bedienung via App hat die gleiche Priorität wie die 
manuelle Bedienung über Kommunikationsobjekte. Dabei 
ist folgendes Bedienverhalten hinterlegt:

Kurzer Tastendruck = Schritt / Stopp, 
Langer Tastendruck = Fahren.
Eine detaillierte Beschreibung zur Bedienung ist in der App 
integriert und im dazugehörigen KNX-Softwarehandbuch zu 
finden (Art.nr. 2014 787).

Die Kommunikation zwischen Smartphone und den 
KNX-Geräten erfolgt via Bluetooth. diese Funktion 
lässt sich über die ETS abschalten (werksseitig 
voreingestellt ist die Funktion immer "An"). 
 
Ändern Sie bei der Parametrierung das per Default 
angegebene Passwort nach Ihren Vorgaben und 
merken Sie sich Ihr Passwort, um eine Bedienung 
durch Unbefugte zu verhindern.

WARNUNG
Bedienen Sie niemals wahllos Tasten auf 
der App ohne Sichtkontakt zum Sonnen-
schutz!

Programmierung
Den Programmiervorgang können Sie entweder in der App 
oder direkt am Gerät auslösen. 
Hierfür steht sowohl in der App als auch auf dem Tasten-
feld eine Prog-Taste zur Programmierung und eine Anzeige-
LED zur Verfügung (siehe Abb. 2).
Die Vorgehensweise ist dabei grundsätzlich identisch:

  Drücken Sie die Programmiertaste in der 
App oder am Gerät (Abb. 2), um das Gerät 
in den Programmiermodus zu versetzen. Bei 
aktiviertem Programmiermodus leuchtet die 
rote LED. Die Programmierung erfolgt durch 
die ETS am PC. Diese Software beendet den 
Programmiermodus automatisch. Die rote 
LED erlischt.

  Soll der Programmiermodus vorzeitig beendet 
werden, drücken Sie die Programmiertaste 
nochmals. Die rote LED erlischt.

Abb. 2 Ansicht des Tastenfelds

Wartung
Innerhalb des Gerätes befinden sich keine zu wartenden 
Teile. Bei einer Funktionsstörung dürfen die eingebauten 
Feinsicherungen nur von einer Elektrofachkraft ausgewech-
selt werden. 

Reinigung
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen weichen 
Tuch. Verwenden Sie keine Spül- bzw. Reinigungsmittel, 
Lösungsmittel, scheuernde Substanzen oder Dampfreiniger!

Haftung
Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen 
Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehe-
nen Verwendungszwecks oder bei nicht bestimmungsge-
mäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung 
für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Fol-
geschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall 
ebenfalls ausgeschlossen. Beachten Sie die Angaben 
in der Bedienungsanleitung Ihres Sonnenschutzes. Die 
automatische oder manuelle Bedienung des Sonnenschut-
zes bei Vereisung sowie die Nutzung des Sonnenschutzes 
bei Unwettern kann Schäden verursachen und muss vom 
Betreiber durch geeignete Vorkehrungen verhindert werden.

Pflichten zur Entsorgung von Elektrogeräten

Durch die Kennzeichnung mit diesem Symbol wird 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf fol-
gende Pflichten hingewiesen:

	 Dieses Elektrogerät ist durch den Besitzer getrennt vom 
unsortierten Siedlungsabfall zur weiteren Verwertung zu 
entsorgen.

	 Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altge-
rät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungs-
frei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind 
getrennt zu entsorgen.

	 Vertreiber der Elektrogeräte oder Entsorgungsbetriebe 
sind zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet.

	 Im Elektrogerät enthaltende personenbezogene Daten 
sind vor der Entsorgung eigenverantwortlich zu löschen.

http://Art.nr
http://Art.nr
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Technische Daten
KNX SA 4MDC.8 AP min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung (SELV) 21,6 24 26,4 V DC

Stromaufnahme in Ruhe 6,1 mA

Stromaufnahme mit vier 
angezogenen Relais

45,9 mA

Ausgang pro Antrieb

Schaltleistung pro Aus-
gang bei 24 V DC

20 72 W

Schnittstelle KNX TP 1

Stromaufnahme KNX 3,5 13 mA

Spannung 29 V DC

Eingänge lokale Bedienelemente, (Jalousietaster, 1-polig) und 
Meldekontakteingänge

Spannung aktiv 8 24 36 V DC

Strom aktiv 0,5 1 1,5 mA

Spannung inaktiv -0,5 0 1 V DC

Bluetooth Transceiver

Sendefrequenz 2,402 2,408 GHz

Sendeleistung 0 dBm

Empfangsempfindlichkeit -90 dBm

Reichweite (ungestörte 
Umgebung)

5 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 50 °C

Lagertemperatur 0 70 °C

Luftfeuchte 
(nicht kondensierend)

10 40 85 %Frel

Verschmutzungsgrad 2

Anschluss

Zuleitung Schraubklemmen

KNX Bussystem, Antriebe, 
Tastereingänge

Federkraftklemmen

Anschlussquerschnitte

Zuleitung max. 2,5 mm²

KNX Bussystem 0,6 - 0,8 mm ∅ 

Motorausgänge,  
Tastereingänge

max. 1,5 mm²

Gehäuse Schutzart

AP-Gehäuse IP30

Schutzklasse  
(PE durchgeschleift)

III

Sonstiges

Konformität  einsehbar unter  
www.warema.de/ce

Das Gerät erfüllt die EMV-Richtlinien für den Einsatz im Wohn- 
und Gewerbebereich.

Hiermit erklärt die WAREMA Renkhoff SE, dass der Funk-
anlagentyp KNX SA 4MDC.8 AP der Richtlinie 2014/53/EU 
entspricht.

Artikelnummern

KNX SA 4MDC.8 AP 2014 573

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff Straße 2
97828 Marktheidenfeld
Deutschland

119 mm

180 mm

60 mm

3 ‒ 4 mm

106 mm

80 mm

Abb. 3 Abmessungen Aufputzgehäuse 6 TE

http://www.warema.de/ce
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X5

X1 X2

X7 X8

F1 5x20mm
2,5AT E 250V
für M1 + M2

F2 5x20mm
2,5AT E 250V
für M3 + M4

M
24 V DC

M
24 V DC

2 x 0,75 mm²

Motor 1 Motor 2

Binäreingänge frei 
im KNX verwendbar

Versorgungsleitung
24 DC SELV

M
24 V DC

M
24 V DC

2 x 0,75 mm²

Motor 3 Motor 4 

F2

F1

ACHTUNG: 
Versorgungsspannung 
muss SELV-Spannung 
nach VDE 0700-1 bzw. 
EN 60335-1 sein!

Hinweis: 
Die Sicherung muss an
den jeweiligen Antrieb
angepasst werden!
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Abb. 4 Anschlussbeispiel KNX SA 4MDC.8 AP


